Erlauterungen

Allgemeiner Teil

Das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), BGBI. | Nr. 72/2014 in der Fassung BGBI. I Nr. 59/2023
legt in 862 Bedingungen und Voraussetzungen fiir die Bewertung und Anrechenbarkeit von
EnergieeffizienzmalBnahmen fest. Gemal § 62 Abs. 3 und 4 ist die Bundesministerin fur Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Arbeit und Wirtschaft und dem Bundesminister fir Finanzen ermdchtigt, zur Konkretisierung der
Bewertung und Anrechenbarkeit von EnergieeffizienzmalBnahmen nach Vorschlag der E-Control eine
Verordnung zu erlassen (Energieeffizienz-MalRnahmenverordnung — EEff-MV). Dabei ist auf die
Einhaltung der kumulierten Endenergieeinsparungen geman § 38 Abs. 1 Z 2 EEffG zu achten.

Die Verordnung regelt zundchst den Gegenstand und enthélt Erfordernisse fur die Anrechenbarkeit,
indem die Anreizsetzung und das Verbot der doppelten Anrechnung von EnergieeffizienzmaBnahmen
naher definiert werden, Bestimmungen zum Zeitpunkt der MaRnahmensetzung getroffen werden und
Festlegungen erfolgen, wonach anrechenbare Endenergieeinsparungen aufgrund einer verallgemeinerten
Methode oder individuellen Bewertung zu ermitteln sind, die gewisse Mindestinhalte aufzuweisen haben.
Das Verfahren zur Ermittlung von Endenergieeinsparungen wird durch Regelungen zu Normierung und
Normalisierung des Endenergieverbrauchs, zur Errechnung des Referenzendenergieverbrauchs und zu
Datenquellen, Messungen und zur Haushaltsquote néher ausgestaltet. SchlieBlich wird auch die
Vornahme von Meldungen durch Regelungen zur Verwendung der elektronischen Meldeplattform und zu
Teilungen néher determiniert.

Die Verordnung besteht neben dem Haupttext aus zwei Anhdngen. Anhang 1 enthdlt die
Berechnungsformeln, Standardwerte und Dokumentationsanforderungen fiir die verallgemeinerten
Bewertungsmethoden. In  Anhang2 sind die Umrechnungsfaktoren gem&B Art. 21 der
Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Anderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU
und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, ABI. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 1,
dargestellt.

Besonderer Teil
Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Zu Z2 lit.a: Der Begriff ,verallgemeinerte Methode* entspricht § 12 Abs. 1 Energieeffizienz-
Richtlinienverordnung, BGBI. 11 2015/394 (im Folgenden ,,EEff-RIVO* genannt).

Zu Z 2 lit. b: -Der Begriff ,,individuelle Bewertung* entspricht § 13 EEff-RIVVO.

Zu Z 3: Der Begriff ,,Echtwert” entspricht im Wesentlichen dem Begriff ,,projektspezifische Eingabe®
gemal § 2 Abs. 2 Z 16 EEff-RIVO.

Zu Z 4: Der Begriff ,,Forderung® umfasst eine Unterstiitzungsleistung im Sinn eines nicht riickzahlbaren
Zuschusses (auf deren Gewéhrung kein Rechtsanspruch besteht). Jene Geldmittel, die eine
Malnahmensetzerin oder ein MaRnahmensetzer selbst einbringen, sind keine Férderungen.

Zu Z 5: Der bereits im bisherigen Energieeffizienzrecht eingeflihrte Begriff ,,Lebensdauer entspricht § 2
Abs. 2 Z 14 EEff-RIVO. Der Begriff ,Lebensdauer” findet zudem Verwendung in AnhangV Z2
Buchstabe i der Richtlinie (EU) 2018/2002 zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz,
ABI. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 210. Als Lebensdauer kann beispielsweise die Nutzungsdauer geman
ONORM M 7140 herangezogen werden, weil nach Beendigung der Nutzungsdauer keine
Endenergieeinsparungen mehr generiert werden.

Zu Z 6: Der Begriff ,,Mafinahmensetzerin bzw. Malinahmensetzer” bezeichnet diejenigen Personen oder
Stellen, die ber das Eigentum an dem jeweiligen Produkt verfiigen, bzw. Nutzen aus der jeweiligen
Dienstleistung ziehen.

Zu Z 7 und Z 8: Die Begriffe ,,Mehrfachzahlung und ,,Mehrfachzurechnung® entsprechen den Begriffen
»Doppelzahlung- oder Mehrfachzéhlung* in § 2 Abs. 2 Z 6 EEff-RIVO. Durch Z 7 soll AnhangV Z4
Buchstabe ¢ der Richtlinie (EU) 2018/2002 zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABI. Nr. L 328
vom 21.12.2018 S.210, umgesetzt werden. Durch Z8 soll AnhangVV Z3 Buchstabe g der
Richtlinie (EU) 2018/2002 umgesetzt werden.

Zu Z 9: Der Begriff ,,normalisiert* entspricht dem Begriff ,,normalisiert* in § 4 Abs. 1 EEff-RIVO.



Zu Z 10: Der Begriff ,,normiert* entspricht dem Begriff ,,normiert™ in § 2 Abs. 2 Z 12 Buchstabe a EEff-
RIVO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 EEff-RIVO.

Zu Z 11: Der Begriff , reprasentativ entspricht dem Begriff ,,reprisentativ gemdf3 § 7 EEff-RIVO.

Zu Z 12: Der Begriff ,,Standardwert™ entspricht dem Begriff ,,Standardwert” geméfl § 7 Abs. 1 EEff-
RIVO und dem Begriff ,,Defaultwert* gemdfl Anhang 1 EEff-RIVO.

Zu Z 13: Der Begriff ,,Wirkdauer* wird neu eingefiihrt. Die Differenzierung im Verhéltnis zum Begriff
,Lebensdauer ist erforderlich, weil die ,,Wirkdauer” sich ausschlieBlich auf den Verpflichtungszeitraum
(1.1.2021 bis 31.12.2030) bezieht. Der Begriff ,Lebensdauer (vgl. §2 Z5 EEff-MV) beinhaltet
demgegeniber den Zeitraum in Jahren, in dem eine EnergieeffizienzmalBnahe bis zur
Funktionsuntiichtigkeit Endenergieeinsparungen verursacht.

Zu Z 14: Der Begriff ,,Zeitpunkt der Mafinahmensetzung™ wird neu eingefiihrt.
Zu § 3 (Anreize)

Abs. 1 soll AnhangV Z 2 Buchstabea und Z 3 Buchstabe g und h der Richtlinie (EU) 2018/2002
umsetzen und klarstellen, dass ein Anreiz gesetzt werden muss, um das Kriterium der Wesentlichkeit zu
erfullen. Ein Anreiz hat dem Bund oder einem Land zurechenbar zu sein.

Abs. 2 soll die wichtigsten Anreize demonstrativ aufzahlen.

Z 1 soll Klarstellen, dass auch gesetzliche Gebote und Verbote Anreize darstellen kénnen, z.B. die
Bauordnungen der Lander.

Z 2 soll inshesondere Forderungen umfassen. Beispielsweise kann die Forderung einer Energieberatung
selbst eine EnergieeffizienzmalRnahme sein, sofern sie die Anforderungen gemaR Anhang 1 zu § 5 EEff-
MV erfillt. Jedenfalls kann eine Energieberatung, auch wenn sie die Anforderungen gemaf Anhang 1 zu
8 5 EEff-MV nicht erfillt, ein Anreiz fir die Setzung einer Energieeffizienzmallnahme sein.

Abs. 3 soll Vereinbarungen bei Vorliegen mehrfacher Anreize regeln. Vereinbarungen konnen auch fir
eine generalisierte Anzahl von Fallen, z.B. fir einzelne oder mehrere Forderprogramme, abgeschlossen
werden.

Abs. 4 soll Aufteilungsregeln fiir den Fall enthalten, dass keine Vereinbarungen geméaR Abs. 3
abgeschlossen werden.

Abs. 5 soll Anhang V Z 3 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen.
Zu § 4 (Zeitpunkt der MalRnahmensetzung)

Diese Bestimmung soll néher ausfiihren, ab wann eine EnergieeffizienzmaBnahme als gesetzt gilt und
somit ihre Wirkung entfaltet.

Treffen auf eine EnergieeffizienzmaBnahme mehrere Kriterien gemdR Z 1 bis Z5 zu, haben die
verantwortlichen Stellen im Rahmen der Meldung einer EnergieeffizienzmalRnahme geméaR § 62 Abs. 2
EEffG einen Zeitpunkt in der elektronischen Meldeplattform auszuwéhlen.

Zu § 5 (Verallgemeinerte Methoden und Dokumentation)

Abs. 2 soll festlegen, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Verwendung einer
verallgemeinerten Methode die Heranziehung von Echtwerten gestattet ist. Die Verwendung von
Standardwerten in Kombination mit Echtwerten soll nur dann zuldssig sein, wenn einzelne Echtwerte fiir
die konkrete Mainahme nicht erhoben werden kénnen.

Zu § 6 (Individuelle Bewertung)

Diese Bestimmung soll regeln, unter welchen Voraussetzungen die Verwendung einer individuellen
Bewertung zul&ssig ist.

Zu 8 7 (Normierung und Normalisierung des Endenergieverbrauchs)

Der Begriff ,normalisiert entspricht dem Begriff ,normalisiert® gemidB Art.2 Z5 der
Richtlinie 2012/27/EU.

Abs. 2 soll eine demonstrative Aufzahlung systemfremder Faktoren vornehmen.

Z1 soll AnhangV Z2 Buchstabe h der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen und unbeeinflussbare
Verbrauchstreiber erfassen. Darunter fallt unter anderem das Wetter, da beispielsweise der
Energieverbrauch einer Heizung von den Aufientemperaturen abhéngig ist. Um die Energieeffizienz zu
bestimmen, soll daher der Verbrauch vor (Referenzendenergieverbrauch) und nach Mallnahmensetzung
im Falle von AuBentemperatur-Abhéngigkeiten auf dieselbe Heiztagszahl gebracht werden.



Z 2 soll aktiv beeinflussbare Verbrauchstreiber erfassen, die keine Verbesserung der Energieeffizienz
herbeiftihren. Beispielsweise kann die Stuickzahl produzierter Giiter verringert werden, wodurch zwar der
absolute Endenergieverbrauch verringert wird, jedoch nicht der Endenergieverbrauch je produziertem
Gut. Fur die Ermittlung der Endenergieeinsparung soll der maRnahmenfremde Einfluss vor
(Referenzendenergieverbrauch) und nach Setzen der MaRnahme auf dasselbe Niveau festgelegt werden.
Das Niveau soll dabei den durchschnittlichen zukinftigen Betrieb widerspiegeln, in dem die
Energieeffizienzmalnahme ihre Wirksamkeit entfaltet.

Z 3 soll AnhangV Z 4 Buchstabe ¢ der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen und soll regeln, dass
technische Wechselwirkungen dann zu beriicksichtigen sind, wenn mehrere Bewertungsmethoden
dieselbe oder Teile derselben Endenergieeinsparung betreffen. Wird beispielsweise die Messung der
Endenergieverbrduche  in  einem  Industriebetrieb ~ vorgenommen, um  eine  bestimmte
Energieeffizienzmanahme zu bewerten, so sollen unter anderem jene Endenergieeinsparungen
abgezogen werden, die durch andere EnergieeffizienzmaBnahmen verursacht werden und nicht bereits im
Referenzendenergieverbrauch enthalten sind.

Z 4 soll Anhang V Z 4 Buchstabe b der Richtlinie EU) 2018/2002 umsetzen und soll festlegen, dass das
Nutzungsverhalten von endenergieverbrauchenden Objekten gegebenenfalls, wie bei Energieberatungen,
Ziel einer Energieeffizienzmallnahme sein kann. In solchen Féllen ist keine Normalisierung
vorzunehmen. Bei anderen EnergieeffizienzmalRnahmen, die nicht auf eine Verdnderung des
Nutzungsverhaltens abzielen, soll bei der Ermittlung der Endenergieeinsparung darauf geachtet werden,
dass dasselbe Niveau vor (Referenzendenergieverbrauch) und nach Setzen der MaRnahme herangezogen
wird.

Zu § 8 (Referenzendenergieverbrauch)

Der Referenzendenergieverbrauch ersetzt den Begriff ,Baseline* der EEff-RIVO und konkretisiert die
Voraussetzungen gemél Anhang V Z 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2018/2002.

Abs. 1 soll klarstellen, dass eine Endenergieeinsparung nicht direkt gemessen werden kann, denn sie
spiegelt die Differenz zu einer weniger effizienten Alternative wider. Um diese Alternative quantitativ zu
beschreiben, soll der Referenzendenergieverbrauch herangezogen werden. Beim
Referenzendenergieverbrauch ist zwischen der Verringerung eines bestehenden Endenergieverbrauchs
und dem Hinzukommen eines neuen Endenergieverbrauchs zu unterscheiden.

Z 1 soll regeln, dass im Bestand der normalisierte Endenergieverbrauch als Referenz herangezogen wird,
sofern die endenergieverbrauchenden Objekte nicht ohnehin altersbedingt ausgetauscht werden missen.

Z 2 bis 4 sollen Klarstellen, dass bei neuen endenergieverbrauchenden Objekten darzustellen ist, welche
Objekte ohne Umsetzung der EnergieeffizienzmalRnahme verwendet worden wéren.

Z3 lit.b soll AnhangV Z2 Buchstabe c Unterbuchstabe i undii der Richtlinie (EU) 2018/2002
umsetzen.

Abs. 2 soll Anhang V Z 2 Buchstabe f und i der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen und den Umgang
mit energieverbrauchenden Objekten, die vor Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden, beschreiben.
Nach Ende der Lebensdauer des auszutauschenden Objekts ist bei der Ermittlung der
Endenergieeinsparung der Endenergieverbrauch von neuen Objekten als Referenz heranzuziehen. Fir die
Restlebensdauer des alten Objekts kann der normalisierte Bestandsverbrauch als Referenz herangezogen
werden. Die Berlicksichtigung zweier Referenzendenergieverbrauche sowie zweier Wirkungsdauern kann
mithilfe eines Anpassungsfaktors erfolgen, der fir betroffene Energieeffizienzmanahmen konkret zu
bestimmen ist.

Zu § 9 (Datenquellen)
Abs. 1 entspricht mit geringfiigigen Adaptierungen § 6 EEff-RIVO.

Abs. 2 entspricht mit einigen Konkretisierungen § 7 EEff-RIVO und soll gemeinsam mit Abs. 3—6
Anhang V Z 1 Buchstabe a und c¢—d der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen.

Abs. 3 wird neu eingefiihrt und soll weitere Konkretisierungen enthalten, die fir die Festlegung von
Annahmen und Schatzungen zu beachten sind.

Abs. 4 soll Anhang V Z 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen.

Abs. 4 bis 6 regeln Mindestvoraussetzungen fiir verwendete Datenquellen. Unter Stand der Technik ist zu
verstehen, dass Datenquellen auf national oder international anerkannten Methoden und Standards
basieren.



Abs.6 soll Art.21 der Richtlinie 2012/27/EU und AnhangV Z3 Buchstabed der
Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen. Es werden fur Osterreich eigene Umrechnungsfaktoren angewendet
(vgl. Erlauterungen zu Anhang 2 zu § 9 EEff-MV).

Zu § 10 (Messungen)

Dies Bestimmung entspricht mit geringfiilgigen Adaptierungen 8 8 EEff-RIVO und soll AnhangV Z1
Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen.

Zu § 11 (Endenergieeinsparungen bei Haushalten oder begiinstigten Haushalten)

Diese Bestimmung soll auf Basis von § 62 Abs. 4 Z5 und Z 6 EEffG im Zusammenhang mit § 64 Abs. 1
Z 2 EEffG festlegen, dass jede MaBnahme, die den Endenergieverbrauch in einem Haushalt bzw.
beglinstigten Haushalt senkt, in der Meldung richtig zugeordnet wird. Der Haushaltsfaktor dient dazu,
dass bei aggregierten Meldungen und bei EnergieeffizienzmalRnahmen, die prinzipiell Haushalte und
Nicht-Haushalte betreffen konnen, eine Zuordnung der Endenergieeinsparungen erfolgen kann. Betrifft
eine Energieeffizienzmalnahme beispielsweise ausschlieBlich Haushalte, davon wiederum ein Viertel
beglinstigte Haushalte, ist ein Haushaltsfaktor von 1 (eins) sowie ein begtnstigter Haushaltsfaktor von
0,25 heranzuziehen. Ist eine EnergieeffizienzmalRnahme nicht ausschlieBlich Haushalten oder
begunstigten Haushalten zuordenbar, ergibt sich der Haushaltsfaktor aus dem Verhéltnis der
Endenergieeinsparungen bei Haushalten und begiunstigten Haushalten zur Gesamteinsparung der
Energieeffizienzmalinahme. Eine 6ffentliche Ladeinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge wird beispielsweise
sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen genutzt.

Zu § 12 (Verwendung der elektronischen Meldeplattform)

Abs. 2 entspricht im Wesentlichen mit einigen Adaptierungen 8 27 Abs.3 EEffG idF BGBI. |
Nr. 72/2014.

Abs. 3 soll Sonderregelungen fir aggregierte Meldungen treffen.

Z 3 soll festlegen, dass bei der aggregierten Meldung von Energieeffizienzmanahmen darauf zu achten
ist, dass fir bestimmte Kennzahlen (flachenspezifischer Heizwarmebedarf, Aufwandszahl, installierte
Leistung je Anlage etc.) ein Mittelwert zu verwenden ist.

Abs. 5 soll Anhang V Z 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen und Erleichterungen bei
der Meldung von alternativ strategischen Malinahmen regeln. Da alternativ strategische MaRRnahmen, wie
beispielsweise Forderprogramme, der Prifung und Kontrolle durch externe Stellen unterliegen (z.B.
durch den Rechnungshof) sind hier die Dokumentationen in jedem Einzelfall zwar erforderlich, aber nicht
von vornherein zu melden.

Zu § 13 (Teilungen)

Diese Bestimmung entspricht § 17 Abs. 2 EEff-RIVO wesentlich gedndert durch die Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2018/2002. Die Teilung und Ubertragung von Energieeffizienzmanahmen war bisher
gemdl § 17 Abs. 2 EEff-RIVO auch auferhalb der vorgesehenen Meldeplattform zuléssig. Dies fiihrte in
der Vergangenheit mehrfach zu aufwendigen Schwerpunktkontrollen bei geteilten MaRnahmen sowie
komplexen FehlerbehebungsmaBnahmen bei den Verpflichteten. Eine vorgesehene Funktion in einer
zukiinftigen Meldeplattform soll verhindern, dass Teile einer EnergieeffizienzmalRnahme unterschiedlich
oder doppelt eingetragen werden kénnen.

Zu § 16 (Umsetzungshinweis)

Die gesetzlichen Vorgaben fir die Bewertung und Anrechnung von Energieeffizienzmanahmen wurden
in 8§62 Abs.1 EEffG idF BGBI. | Nr.59/2023 dem Grunde nach festgelegt. Die Energieeffizienz-
MaRnahmenverordnung dient der n&heren Konkretisierung der Bewertung und Anrechenbarkeit von
EnergieeffizienzmalRnahmen. Sie ist eine flankierende Malnahme auf Verordnungsebene zur noch
besseren Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2022, konkret von Anhang V.

Zu Anhang 1 zu § 5 (Verallgemeinerte Bewertungsmethoden)

Diese Bestimmungen sollen die einzelnen verallgemeinerten Methoden und ihre Berechnungen festlegen.
Es werden Anforderungen an die Qualitdt von Energieeffizienzmanahmen definiert, wodurch Anhang V
Z 2 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2018/2002 umgesetzt werden soll.

Verallgemeinerte Methoden stiitzen sich auf angenommene Einsparungen und sollen insofern Anhang V
Z 1 Buchstabe a, ¢ und d der Richtlinie (EU) 2018/2002 umsetzen.

Zu Referenzgebauden

Zur Berechnung von Energieeinsparungen durch MalRnahmen an der Geb&udehille oder von
gebdudetechnischen Mallnahmen wurden imagindre Geb&ude entwickelt, die fur bestimmte



Gebdudekategorien reprasentativ sind. Die Berechnung der Energiekennzahlen der Gebdude stiitzt sich
auf die folgenden 6sterreichischen Normen:

— ONORM B 1800;

— ONORM B 8110;

— ONORM EN ISO 52016;

— ONORM H 5050;

— ONORM H 5056;

— ONORM H 5057,

— ONORM H 5058;

— ONORM H 5059.

Diese Normen finden in der OIB Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2019), die als Basis fir die
Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Osterreich dient. Durch Verwendung der oben
angefihrten Normen sind die Gebadude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und
klimatischen Bedingungen definiert.

Fir die Berechnungen der Energiekennzahlen wurde eine Software zur Erstellung von Energieausweisen
verwendet, in der sowohl die OIB-Richtlinie 6 als auch die angefiihrten Normen zur Anwendung
kommen.

Wohngebdude werden in die zwei Gebéudekategorien ,,Einfamilienhaus* (EFH) und ,,Mehrfamilienhaus*
(MFH) eingeteilt und diese werden wiederum in die drei Baustandards ,,Bestand unsaniert®, ,,Bestand
saniert” und ,,Neubau* unterteilt. Definiert werden die imagindren Gebdude der verschiedenen Kategorien
und Baustandards mithilfe statistischer Daten und harmonisierter bautechnischer Vorschriften, die fir die
jeweiligen Gebdaudetypen in den nachfolgenden Abschnitten im Detail beschrieben werden.

Zu Einfamilienhdusern (EFH)

Einfamilienhduser sind Gebaude, die ein oder zwei Nutzungseinheiten beinhalten und ausschlieBlich zu
Wohnzwecken genutzt werden. Das Beispielgebaude, das ein solches Wohngeb&ude représentiert und als
Standard fiir die Berechnung von Endenergieeinsparungen herangezogen wird, ist wie folgt definiert:

Das EFH ist ein freistehendes, zweigeschoRiges Gebdude mit einem unbeheizten Keller, dessen
Hauptachse in Ost-West-Richtung verlauft. Die GrundmaRe betragen 8,75m x 10m, was eine
Bruttogrundflache (BGF) von 175 m? ergibt. Die Nutzfliche (NF) des Hauses betragt 140 m2. Die
Fensterflache betragt insgesamt 16 % der Fassadenflache. An der Nord- und Siidseite des Gebdudes
betragt die Fensterflache jeweils 8,64 m2 und an der Ost- und Westseite jeweils 7,52 m2. Das beheizte
Bruttovolumen des Geb&dudes betrdgt 472,5m3, das A/V-Verhéltnis liegt bei 0,8 1/m und die
charakteristische Lange (Ic) bei 1,25 m. Der Dachraum ist unbeheizt. Das Warmebereitstellungssystem
und die Verteilleitungen befinden sich im unbeheizten Bereich des Gebaudes (Keller).

Tabelle 1.1-1: Warmedurchgangskoeffizienten der Bauteile fir das EFH je thermischem Standard

Bauteil Bestand unsaniert Bestand Neubau Einheit
saniert

oberste Geschossdecke 0,52 0,20 0,16 W/m2K

AuBenwand 0,90 0,27 0,20 W/m2K

Kellerdecke 0,73 0,40 0,19 W/m2K

Fensterflachen 2,52 1,40 0,90 W/m2K

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bruttogrundflache (BGF), den Heizwarmebedarf (HWB) und den
Warmwasserwarmebedarf (WWWAB) fur das EFH.

Tabelle 1.1-2: Bruttogrundflache, Heizwérmebedarf und Warmwasserwérmebedarf fir das EFH je

thermischem Standard

Parameter Bestand unsaniert Bestand Neubau Einheit
saniert

Bruttogrundflache 175 175 175 m?2

flachenspezifischer 158,9 56,0 34,0 kWh/m2a

Heizwarmebedarf

Heizwarmebedarf 27.815 9.809 5.943 kWh/a

flachenspezifischer 7,7 7,7 7,7 kWh/m2a

Warmwasserwarmebedarf

Warmwasserwarmebedarf 1.341 1.341 1.341 kWh/a




Die Bruttogrundflache entspricht der statistischen Durchschnittsgrofle eines Einfamilienhauses im
oOsterreichischen Gebdudebestand (Datenquelle: Statistik Austria 2011: Registerzahlung 2011 — GWZ:
Gebéude; Statistik Austria 2020: Mikrozensus — Hauptwohnsitzwohnungen ab 2004). Die
charakteristische Lange und die Fensterflachen orientieren sich am OIB-Dokument zum Nachweis der
Kostenoptimalitdt (OIB, 2014). Die Gebaudegeometrie wurde entsprechend der BGF und der
charakteristischen Lange erstellt.

Das Nutzungsprofil entspricht dem Einfamilienhaus gemaf ONORM B 8110-5. Dem Nutzungsprofil sind
die Klimakennwerte des Referenzklimas gemall ONORM B 8110-5 hinterlegt.

Fir die Ermittlung des HWBRK wurden beim unsanierten Bestandsgebdude die U-Werte der
Bauordnungen aus den Jahren 1960 bis 1980 herangezogen und uber die Bundeslander gemittelt. Fir das
sanierte Gebdude und den Neubau wurden die HWBRK mithilfe der aktuellen Vorgaben der OIB-
Richtlinie 6 (OIB, 2019) ermittelt. Zur Bestimmung der U-Werte im sanierten Gebaude und im Neubau
wurden die U-Werte des Bestandsgebdudes so angepasst, dass die HWBRK-Mindestanforderungen der
OIB-Richtlinie 6 erreicht werden.

Zu Mehrfamilienhdusern (MFH)

Mehrfamilienhduser sind Geb&ude, die drei oder mehr Nutzungseinheiten beinhalten und ausschlie3lich
zu Wohnzwecken genutzt werden. Das Beispielgebéude, das ein solches Wohngeb&ude reprasentiert und
als Standard fiir die Berechnung von Endenergieeinsparungen herangezogen wird, ist wie folgt definiert:

Das MFH ist ein dreigeschoBiges Gebdude mit insgesamt zehn Wohneinheiten und einem unbeheizten
Keller. Die Hauptachse des Geb&udes verldauft in Ost-West-Richtung. Die Grundmale betragen 14,15 x
21 m, was eine Bruttogrundflache (BGF) von 890 m? ergibt. Die Nutzflache (NF) des Hauses betrégt
712 m2. Die Fensterflache betragt insgesamt 20 % an der Fassadenfldche. An der Nord- und Sudseite des
Gebaudes betragt die Fensterflache jeweils 34 m2 und an der Ost- und Westseite je 23 m2. Das beheizte
Bruttovolumen des Gebdudes betrdgt 2.401,8 m3, das A/V-Verhdltnis liegt bei 0,48 1/m und die
charakteristische Lange Ic bei 2,07 m. Der Dachraum ist unbeheizt. Das Warmebereitstellungssystem und
die Verteilleitungen befinden sich im unbeheizten Bereich des Gebaudes (Keller).

Das MFH verfiigt, je nach thermischem Standard, (ber folgende Bauteil-U-Werte und den daraus
berechneten Heizwarmebedarfen:

Tabelle 1.1-3: Warmedurchgangskoeffizienten der Bauteile fir das MFH je thermischem Standard

Bauteil Bestand unsaniert Bestand Neubau Einheit
saniert

oberste Geschossdecke 0,52 0,22 0,18 W/m2K

AuBenwand 0,90 0,30 0,18 W/m2K

Kellerdecke 0,73 0,40 0,20 W/m2K

Fensterflachen 2,52 1,40 0,90 W/m2K

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bruttogrundflache (BGF), den Heizwarmebedarf (HWB) und den
Warmwasserwarmebedarf (WWWB) fur das MFH.

Tabelle 1.1-4: Bruttogrundflache, Heizwéarmebedarf und Warmwasserwarmebedarf fir das MFH je

thermischem Standard

Parameter Bestand unsaniert Bestand Neubau Einheit
saniert

Bruttogrundflache 890 890 890 m?2

flachenspezifischer 98,7 40,7 24,5 kWh/m2a

Heizwéarmebedarf

Heizwarmebedarf 87.803 36.175 21.792 kWh/a

flachenspezifischer 10,2 10,2 10,2 kwh/m2a

Warmwasserwarmebedarf

Warmwasserwarmebedarf 9.091 9.091 9.091 kWh/a

Die Bruttogrundflache einer Wohneinheit im MFH entspricht der statistischen DurchschnittsgroRe fiir
Wohnnutzflachen gemdl Mikrozensus der Statistik Austria in einem Wohngebdude mit drei oder mehr
Wohneinheiten multipliziert mit dem Faktor 1,25 fur die Umrechnung auf die Bruttogrundflache. Die
Anzahl der Wohnungen des MFH entspricht der durchschnittlichen Anzahl von Wohneinheiten je
Wohngebaude, die nicht der Kategorie Einfamilienhaus entsprechen. Die charakteristische Lange und die
Fensterflachen orientieren sich am OIB-Dokument zum Nachweis der Kostenoptimalitat (O1B, 2014). Die
Gebaudegeometrie wurde entsprechend der BGF und der charakteristischen Lénge erstellt.



Das Nutzungsprofil entspricht dem Mehrfamilienhaus gema? ONORM B 8110-5. Dem Nutzungsprofil
sind die Klimakennwerte des Referenzklimas gema ONORM B 8110-5 hinterlegt. Fir die Ermittlung
des HWBRK wurden beim Bestandsgebdude die U-Werte der damals geltenden Bauordnungen der
Jahre 1960-1980 herangezogen und {ber die Bundesldnder gemittelt. Als Ausgangswert fir die
Bestimmung der U-Werte im sanierten Gebdude und im Neubau wurden die U-Werte der
Bestandsgebdude so angepasst, dass die HWBRK-Mindestanforderungen der OIB-Richtlinie 6 (2019)
erreicht werden.

Zu Referenzheizsystemen

Zur Berechnung von Energieeinsparungen durch gebdudetechnische MafRnahmen wurden die
entwickelten imagindren Geb&ude aus Kapitel 1.1. ,,Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.” als Grundlage fir die Ermittlung der Endenergieverbrduche der Heizsysteme herangezogen.
Die Berechnung der Energiekennzahlen der Gebédude stiitzt sich auf die folgenden &sterreichischen
Normen:

— ONORM B 1800;

— ONORM B 8110;

— ONORM EN IS0 52016;

— ONORM H 5050;

— ONORM H 5056;

— ONORM H 5057;

— ONORM H 5058;

— ONORM H 5059.

Diese Normen finden in der OIB-Richtlinie 6 Anwendung (OIB, 2019), die als Basis flr die
Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Osterreich dient. Durch Verwendung der oben
angefiihrten Normen sind die Gebdude hinsichtlich Energiekennwerten, Nutzungsprofilen und
klimatischen Bedingungen definiert.

Fur die Berechnungen der Energiekennzahlen wurde eine Software zur Erstellung von Energieausweisen
verwendet, in der sowohl die OIB-Richtlinie 6 als auch die angefihrten Normen zur Anwendung
kommen.

Fur die Gebdudekategorien ,,Einfamilienhaus (EFH)“ und ,,Mehrfamilienhaus (MFH)*“ sowie fir die
Gebaudezustande ,,Bestand (unsaniert und saniert) sowie ,,Neubau“ finden sich nachfolgend
Referenzheizsysteme, die einen durchschnittlichen Zustand vor Setzen einer EnergieeffizienzmalRnahme
widerspiegeln. Die Standardwerte der Referenzheizsysteme bauen auf den Geometrien und
Wérmebedarfen der Referenzgebdude aus Kapitel 1.1. auf.

Referenzheizsysteme werden fiir alle verallgemeinerten Bewertungsmethoden im Raumwarme- und
Warmwasserbereich herangezogen, in denen die ersetzte Technologie nicht erhoben wird.

Zu Referenzheizsystemen in Einfamilienhausern (EFH)

Die Referenzheizsysteme entsprechen gewichteten Mitteln aus den am héufigsten eingesetzten
Heizsystemen, deren Anteile mit statistischen Daten gemaR Mikrozensus der Statistik Austria ermittelt
wurden. Die nachfolgend angefuhrten Heizsysteme decken rund 70 % der Wohnflache der betroffenen
Gebéaudeklasse ab. In Bestandsgebduden wurde basierend auf Marktdaten fur Erdgaskessel ein Anteil an
Brennwertgeraten von 40 % angenommen.

Tabelle 1.2-1: Anteile der Heizsysteme an den Referenzheizsystemen im EFH

Bestand 43 % zentrale Heizolkessel

33 % zentrale Stlickholz-Heizkessel
14 % zentrale Erdgas-Heizwertkessel
10 % zentrale Erdgas-Brennwertkessel

Neubau 53 % zentrale Luftwarmepumpe

19 % zentrale Erdwarmepumpe

15 % zentrale Holzpellets-Heizkessel
13 % zentrale Erdgas-Brennwertkessel

Die Aufwandszahlen sowie weitere technische Kennwerte der Referenzheizsysteme wurden mit einer
Software zur Erstellung von Energieausweisen ermittelt, die sowohl die VVorgaben der OIB-Richtlinie 6
als auch die zugrundeliegenden Normen anwendet. Dabei wird jedes oben angefiihrte Heizsystem separat
simuliert.




Bei der Ausstattung (z.B. Heizkdrper, Regeltechnik, Wé&rmespeicher, Warmedammungen) und den
Einstellungen (z.B. Systemtemperaturen) orientieren sich die Referenzheizsysteme an den
Referenzausstattungen geméaR OIB-Richtlinie 6 (Ref: Kapitel 8 OIB RL 6). Die Ausfilhrung der
Systemkomponenten entspricht den Default-Vorgaben der ONORM H 5056-1. Die korrespondierenden
Systeme der Referenzausstattung sind in der nachfolgenden Tabelle den Technologien zugeordnet.



Tabelle 1.2-2: Korrespondierendes Heizsystem je Technologie im EFH

Technologie Referenzausstattung (O1B, 2019)

zentrale Luftwarmepumpe Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur
die Warmepumpentechnologie Luft/Wasser-Warmepumpe.

zentrale Erdwarmepumpe Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur
die Warmepumpentechnologie Sole/Wasser-Warmepumpe.

zentraler Holzpellets-Heizkessel Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur
den Energietrager Biomasse.

zentraler Heizél-Heizkessel Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens
der OIB-Richtlinie 6.

zentraler Stuickholz-Heizkessel Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel* des Leitfadens
der OIB-Richtlinie 6, unter der Annahme eines handbeschickten
Stiickholzkessels.

zentraler Erdgas-Heizwertkessel Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens
der OIB-Richtlinie 6.

zentraler Erdgas-Brennwertkessel Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel“ des Leitfadens
der OIB-Richtlinie 6, unter Annahme eines Brennwertkessels.

Die Heizenergiebedarfe werden fir jeden Geb&udetyp und Geb&dudestandard entsprechend der oben
angefiihrten Gewichtung gemittelt. Fur jeden Geb&udetyp und Geb&udestandard ergibt sich jeweils aus
dem gemittelten Heizenergiebedarf, dem Heizwarmebedarf und dem Warmwasserwarmebedarf die
Aufwandszahl fur das Referenzheizsystem (AZger).

Tabelle 1.2-3: Energiespezifische Kennzahlen fir das Referenzheizsystem im unsanierten Bestand im
EFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) []

zentraler Heiz6l-Heizkessel 43

zentraler Stiickholz-Heizkessel 33

zentraler Erdgas-Heizwertkessel 14

zentraler Erdgas-Brennwertkessel 10

Referenzheizsystem EFH Bestand 1,66

Tabelle 1.2-4: Energiespezifische Kennzahlen fir das Referenzheizsystem im sanierten Bestand im EFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) []

zentraler Heizdl-Heizkessel 43

zentraler Stiickholz-Heizkessel 33

zentraler Erdgas-Heizwertkessel 14

zentraler Erdgas-Brennwertkessel 10

Referenzheizsystem EFH Bestand 2,11

Tabelle 1.2-5: energiespezifische Kennzahlen fiir das Referenzheizsystem im Neubau im EFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) [-]

zentrale Luftwdrmepumpe 53

zentrale Erdwarmepumpe 19

zentraler Holzpellets-Heizkessel 15

zentraler Erdgas-Brennwertkessel 13

Referenzheizsystem EFH Neubau 0,68

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebdude wurden mit statistisch
verfigbaren Daten zu verflgbaren Heizenergieverbrauchswerten von Gebéduden abgeglichen. Dabei
wurden die spezifischen Heizenergiebedarfswerte der Referenzgebédude tber alle Gebaudetypen gemittelt
und mit dem Uber die statistischen Daten ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauchswert aller
Osterreichischen Wohngebdude verglichen. Fir die Bestimmung der tatséchlichen Verbrauchwerte der
Gebdude wurden Daten der Nutzenergieanalyse sowie der Mikrozensuserhebungen zu Gebduden
(Fl&chen, Gebaudetypen) herangezogen.

Zu Referenzheizsystemen in Mehrfamilienhdusern (MFH)

Die Referenzheizsysteme entsprechen gewichteten Mitteln aus den am hdufigsten eingesetzten
Heizsystemen, deren Anteile mit statistischen Daten gemaR Mikrozensus der Statistik Austria ermittelt
wurden. Die nachfolgend angefiihrten Heizsysteme decken rund 70 % der Wohnflache der betroffenen




Gebéudeklasse ab. In Bestandsgeb&uden wurde basierend auf Marktdaten fur Erdgaskessel ein Anteil an
Brennwertgeraten von 40 % angenommen.

Tabelle 1.2-6: Anteile der Heizsysteme an den Referenzheizsystemen im MFH

Bestand 52 % Fernwdrmeanschlisse

21 % dezentrale Erdgas-Heizwertkessel
14 % dezentrale Erdgas-Brennwertkessel
13 % zentrale Heizbl-Heizkessel

Neubau 51 % Fernwarmeanschliisse
25 % zentrale Erdgas-Brennwertkessel
24 % dezentrale Erdgas-Brennwertkessel

Die Aufwandszahlen sowie weitere technische Kennwerte der Referenzheizsysteme wurden mit einer
Software zur Erstellung von Energieausweisen ermittelt, die sowohl die Vorgaben der OIB-Richtlinie 6
als auch die zugrundeliegenden Normen anwendet. Dabei wird jedes oben angefiihrte Heizsystem separat
simuliert.

Bei der Ausstattung (z.B. Heizkdrper, Regeltechnik, Wé&rmespeicher, Warmeddmmungen) und den
Einstellungen (z.B. Systemtemperaturen) orientieren sich die Referenzheizsysteme an den
Referenzausstattungen gemal OIB-Richtlinie 6 (Ref: Kapitel 8 OIB RL 6). Die Ausfihrung der
Systemkomponenten entspricht den Default-Vorgaben der ONORM H 5056-1. Die korrespondierenden
Systeme der Referenzausstattung sind in der nachfolgenden Tabelle den Technologien zugeordnet.

Tabelle 1.2-7: Korrespondierendes Heizsystem je Technologie im MFH

Technologie Referenzausstattung (O1B, 2019)

zentraler Erdgas-Brennwertkessel Entspricht dem System 2 , Niedertemperaturkessel* des Leitfadens
der OIB-Richtlinie 6, unter Annahme eines Brennwertkessels.

Fernwarmeanschluss Entspricht dem System 5 ,,Fernwiarme* des Leitfadens der OIB-
Richtlinie 6.

dezentraler Erdgas-Heizwertkessel | Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme* des Leitfadens der
OIB-Richtlinie 6.

dezentraler Erdgas- Entspricht dem System 4 ,,Gaskombitherme* des Leitfadens der

Brennwertkessel OIB-Richtlinie 6, unter Annahme eines Brennwertkessels.

Die Heizenergiebedarfe werden fiir jeden Gebdudetyp und Gebé&udestandard entsprechend der oben
angefiihrten Gewichtung gemittelt. Fur jeden Geb&udetyp und Gebéudestandard ergibt sich jeweils aus
dem gemittelten Heizenergiebedarf, dem Heizwdrmebedarf und dem Warmwasserwédrmebedarf die
Aufwandszahl fur das Referenzheizsystem (AZger).

Tabelle 1.2-8: Energiespezifische Kennzahlen flr das Referenzheizsystem im unsanierten Bestand im
MFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) []

Fernwarmeanschluss 52

dezentraler Erdgas-Heizwertkessel 21

dezentraler Erdgas-Brennwertkessel 14

zentraler Heiz6l-Heizkessel 13

Referenzheizsystem MFH Bestand 1,70

Tabelle 1.2-9: Energiespezifische Kennzahlen fiir das Referenzheizsystem im sanierten Bestand im MFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) []

Fernwarmeanschluss 52

dezentraler Erdgas-Heizwertkessel 21

dezentraler Erdgas-Brennwertkessel 14

zentraler Heiz6l-Heizkessel 13

Referenzheizsystem MFH Bestand 2,42

Tabelle 1.2-10: Energiespezifische Kennzahlen fiir das Referenzheizsystem im Neubau im MFH

Technologie Anteil Aufwandszahl
[%] (AZ) []

Fernwarmeanschluss 51

zentraler Erdgas-Brennwertkessel 25

dezentraler Erdgas-Brennwertkessel 24




| Referenzheizsystem MFH Neubau | | 1,55 |

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebdude wurden mit statistisch
verflgbaren Daten zu verflgbaren Heizenergieverbrauchswerten von Gebéauden abgeglichen. Dabei
wurden die spezifischen Heizenergiebedarfswerte der Referenzgebéaude tber alle Gebaudetypen gemittelt
und mit dem 0ber die statistischen Daten ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauchswert aller
Osterreichischen Wohngebdude verglichen. Fir die Bestimmung der tatséchlichen Verbrauchwerte der
Gebdude wurden Daten der Nutzenergieanalyse sowie der Mikrozensuserhebungen zu Gebduden
(Fl&chen, Gebaudetypen) herangezogen.

Zu Referenzfahrzeugen
Zu Personenkraftwagen (Pkw)

Fuhrt eine EnergieeffizienzmalRnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz von konventionellen Pkw
oder zur Reduktion von Fahrleistungen konventioneller Pkw, wird ein fahrleistungsspezifischer
Treibstoffverbrauch  sowie teilweise die jéhrliche Fahrleistung fiur die Feststellung des
Referenzendenergieverbrauchs bendtigt.

Fur die Fahrleistung und den fahrleistungsspezifischen Energieverbrauch werden die der dsterreichischen
Luftschadstoffinventur  zugrundeliegenden Tabelle zur Berechnung der Emissionskennzahlen
herangezogen
(https://ww.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf,
abgerufen am 25.8.2023). Der Mittelwert flir den kombinierten fahrleistungsspezifischen
Treibstoffverbrauch aus diesel- und benzinbetriebenen Pkw ist mit 0,66 kWh je Fahrzeugkilometer, unter
Berticksichtigung von 130 Verkehrssituationen, angefihrt. Die kombinierte Jahresfahrleistung fur diesel-
und benzinbetriebenen Pkw ist mit 12.600 Kilometern angegeben.

Zu 2.1. (Energieberatung in privaten Haushalten)

GemaR § 37 Z 15 EEffG ist eine Energieberatung ,,die Vermittlung ausreichender Informationen {iber das
bestehende Energieverbrauchsprofil einer Endverbraucherin oder eines Endverbrauchers zur Ermittlung
und Quantifizierung der Maglichkeiten fiir wirksame Energieeinsparungen.

Energieberatungen fir private Haushalte werden in vielfaltiger Form von Beratungsagenturen,
Umweltverbdnden, Verbraucherorganisationen oder Energielieferantinnen bzw. Energielieferanten
angeboten. Die vorhandenen Studien lassen darauf schlieen, dass Energieberatungen ,,wirken® und sie
ein wichtiges Element im Instrumenten-Mix zur Minderung des Energieverbrauchs in privaten
Haushalten sein kénnen.

Die Gleichung folgt dem Ansatz gemdR 8§62 Abs.1 2Z5 EEffG: Anstelle der
Energieverbrauchsdifferenzen wird eine relative Energieeinsparung auf den Referenzendenergieverbrauch
angewendet.

Die Lebensdauer (LD) der Methode entspricht der Default-Lebensdauer fiir die das Nutzer- und
Nutzerinnenverhalten betreffenden MalRnahmen in Haushalten geméaR European Commision. C.E.E.,
2010 sowie RAND Europe, 2012.

Die Standardwerte fur den Endenergieverbrauch des durchschnittlichen Haushalts (EEVrer) wurden
mithilfe der Energiebilanz Osterreich und der Mikrozensus-Erhebung festgelegt. Fiir das Jahr 2018 ergab
die Mikrozensus-Erhebung (Familien- und Haushaltsstatistik) 3,916 Mio. Privathaushalte. Der gesamte
energetische Endverbrauch der privaten Haushalte im Jahr 2018 betrug 272.111 TJ, der Endverbrauch an
elektrischer Energie ohne Raumheizung und Klimaanlagen betrug 53.536 TJ (Statistik Austria, 2019).

Es gibt eine steigende Anzahl von Studien und Evaluierungen zur Wirkung von Energieberatungen und
anderen ,,Soft Measures* fiir Haushalte. Im Regelfall werden dabei auch die durch die Energieberatungen
ausgeldsten Einspareffekte abgeschétzt. Diese Effekte differenzieren aber meist nicht zwischen investiven
MalRnahmen und Verhaltens- bzw. Nutzungsidnderungen durch die Energieberatung. Einen guten
Uberblick tiber bestehende Untersuchungen von Energieberatungen liefert RAND Europe, 2012. In dieser
Metastudie werden die Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen in verschiedenen Lé&ndern
verglichen und Einspareffekte zwischen 1 % und 3 % identifiziert, die fir zwei Jahre anhalten. Andere
Studien weisen (inkl. investiver Maltnahmen) deutlich héhere Einspareffekte aus.

Vor diesem Hintergrund und unter Beriicksichtigung der Qualitatsanforderungen der Beratung zur
Nutzung der vorliegenden Methode werden als Einspareffekt (fee) 3 % des durchschnittlichen jahrlichen
Energieverbrauchs eines Haushalts mit einer Lebensdauer von zwei Jahren angesetzt.




Zu 2.2. (Energieberatung in kleinen und mittleren Unternehmen)

GemaR § 37 Z 15 EEffG ist Energieberatung ,.die Vermittlung ausreichender Informationen iiber das
bestehende Energieverbrauchsprofil einer Endverbraucherin oder eines Endverbrauchers zur Ermittlung
und Quantifizierung der Méglichkeiten fiir wirksame Energieeinsparungen.

Energieberatungen in kleinen und mittleren Unternehmen sollen vorrangig eine Gesamtanalyse des
Energieverbrauchs im Unternehmen oder von Unternehmensteilen zum Ziel haben und aufzeigen, fiir
welche Prozesse und Anwendungen die bezogene Energie (Strom, Warme, Treibstoffe) aufgewendet
wird. Neben organisatorischen MalRnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs sind auch investive
Malinahmen vorzuschlagen.

Die Gleichung folgt dem grundlegenden Ansatz gemdl §62 Abs.1 Z5 EEffG: Anstelle der
Energieverbrauchsdifferenzen wird eine relative Energieeinsparung auf den Referenzendenergieverbrauch
angewendet.

Die Lebensdauer (LD) der Methode entspricht der Default-Lebensdauer fur die das Nutzerinnen- und
Nutzerverhalten betreffenden MaRnahmen in Haushalten gema European Commission. C.E.E., 2010
sowie RAND Europe, 2012.

Da sich die MaBnahme nur auf die Energieeinsparung durch die Anderungen des Nutzerinnen- und
Nutzerverhaltens bezieht, werden fiir den Einsparungsfaktor (fe) die zwei Studien IREES & Fraunhofer
ISI, 2010 und IREES & Fraunhofer ISI, 2014 herangezogen, die die Auswirkung der vorgeschlagenen
Malnahmen bei Energieberatungen in kleinen und mittleren Unternehmen untersuchen. In den Studien
liegt eine Streuung der Ergebnisse von 0 bis ca. 5 % vor. Die mittlere erwartete Energieeinsparung durch
organisatorische, verhaltensbezogene MalRnahmen liegt im Bericht aus dem Jahr 2010 bei 2,8 %, beim
Bericht aus dem Jahr 2014 bei 1,67 %. Fur die vorliegende Methode werden basierend darauf 2 %
angenommen.

Zu 2.3. (Spritspar-Trainings)
Im Bereich der Nutzfahrzeuge besteht im Rahmen der C95/D95-Weiterbildung eine gesetzliche
Verpflichtung zur  Absolvierung einer Schulung zur ,wirtschaftlichen Fahrweise® fiir

Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern fir die Kategorien Lkw und Bus. Daher werden nur
Trainings anerkannt, die Uber die gesetzliche Verpflichtung hinausgehen und einen Praxisteil beinhalten.

Die Endenergieeinsparung setzt sich aus dem durchschnittlichen Endenergieverbrauch der Zielgruppe
multipliziert mit dem Faktor der Einsparung bezogen auf den Endenergieverbrauch und die Anzahl der
teilnehmenden Personen am Spritspar-Training zusammen.

Die Lebensdauer (LD) der MalRnahme betrégt drei Jahre, da es sich um ein — gegentiiber einer Beratung —
intensives Praxistraining handelt und daher von einer langeren Wirkungsdauer ausgegangen werden kann.

Der Endenergieverbrauch eines privaten Pkw (EEVrer) wurde aus dem Produkt des durchschnittlichen
Energieverbrauchs des Referenzfahrzeugs und der durchschnittlichen jahrlichen Fahrleistung des
Referenzfahrzeugs gebildet.

Zur  Abschdtzung des Einsparfaktors
Untersuchungsergebnisse vor:

Tabelle 2.3-1: Untersuchungsergebnisse zur Einsparung durch Spritspartrainings

von  Spritspar-Trainings  (fe) verschiedene

liegen

Quelle Messzeitpunkt 1 Messzeitpunkt 2
OAMTC, 2008, Abschlussbericht Spritspartraining (Pkw) -8,78 % beim -13,15% nach
Training 2—4 Monaten
Smokers et al., 2006, Review and analysis of the reduction -10 % beim -3 % nach einem
potential and costs of technological and other measures to Training Jahr
reduce CO-emissions from passenger cars (Pkw)
Wiederkehr, Peter und Krutak, Robin, 2012, Spritsparen & -14 % beim -
CO2 Reduktion: International, national und Umsetzung der Training
2. Perfektionsfahrt (Pkw)
klimaaktiv mobil, 2015, Pkw Spritsparstunden (Pkw) -7,4 % nach -
4 Monaten
Deutscher Verkehrssicherheitsrat, 2009, Auf den Punkt — -6,41 % nach -6,17 % nach
Hamburger Wasserwerke (Pkw) 3 Monaten 11 Monaten
Deutscher Verkehrssicherheitsrat, 2009, Auf den Punkt — Firma | -6,8 % nach -3,7 % nach
Schéfer (Lkw bis 7,5 Tonnen hdchstzulassiges Gesamtgewicht) | 3 Monaten 9 Monaten
http://blog.oebb.at/csr/umwelt/klimaschutz/energiesparen/OBB, | -10 % beim -6,5 % nach
aufgerufen 2014 (Bus) Training einem Jahr




Praschl, Michael, 2010, Evaluation der verpflichtenden -0,1 % nach -
Spritsparausbildung fir LKW Lenker in Niederdsterreich (Lkw | 2 Monaten
ohne Praxisteil)

Praschl, Michael, 2010, Evaluation der verpflichtenden -6,51 % nach -
Spritsparausbildung fir LKW Lenker in Niederosterreich (Lkw | 2 Monaten
mit Praxisteil)

Abgeleitet aus den Ergebnissen wird ein Einsparpotenzial nach einem Spritspar-Gruppentraining
(acht Unterrichtseinheiten) von 10 % und nach einem Spritspar-Einzelcoaching (eine Unterrichtseinheit)
von 5 % angenommen.

Im Bereich der Nutzfahrzeuge besteht im Rahmen der C95/D95-Weiterbildung eine gesetzliche
Verpflichtung zur  Absolvierung eines Trainings zur ,wirtschaftlichen Fahrweise® fiir
Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer fur die Kategorien Lkw und Bus. Allerdings besteht hier
nicht das Erfordernis, einen praktischen Ausbildungsteil zu absolvieren. Abgeleitet aus den Ergebnissen
wird ein nachhaltiges Einsparpotenzial nach einem Spritspar-Training von 6,5 % des Energieverbrauchs
fiir Nutzfahrzeuge angenommen.

Zu 3.1. (Neuerrichten ganzer Wohngebé&ude)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1. genannten Normen und
vergleicht das konkrete Gebdude mit den Mindestvorgaben der Bauordnung gemaf OIB-Richtlinie 6
(OIB, 2019).

Die Lebensdauer (LD) betragt 30 Jahre gemil “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Die Standardwerte zu den Bruttogrundflaichen (BGF) sind im Kapitel ,,Referenzgebaude* dieser
Erlauterung beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Heizwarmebedarfen (HWBRge) sind im Kapitel ,,Referenzgebdude*
dieser Erlauterung beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erlauterung beschrieben.

Zu 3.2. (Neuerrichten ganzer Nichtwohngeb&ude)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1. genannten Normen und
vergleicht das konkrete Gebdude mit den Mindestvorgaben der Bauordnung gemall OIB-Richtlinie 6
(OIB, 2019).

Aufgrund der Vielféltigkeit von Nichtwohngebéauden hinsichtlich GrolRe, Form, technischer Ausstattung
und Nutzung sind Standardwerte fur die Bestimmung der Endenergieeinsparung nicht zielfiihrend. Die
Bewertung der MalRnahme erfolgt mit Echtwerten, die Energieausweisen zu entnehmen sind. Der Vorteil
in der Verwendung der verallgemeinerten Methode im Vergleich zur individuellen Bewertung liegt im
Wegfall des Gutachtens gemaR § 64 Abs. 2 EEffG.

Die Lebensdauer (LD) betragt 30 Jahre gemil “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebaude aus Anlage 1 der Verordnung
des Bundesministers fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit der die Energieeffizienz-
Richtlinienverordnung geéndert wird, BGBI. Il Nr. 172/2016, wurden mit statistisch verfiighbaren Daten
zu verfugbaren Heizenergieverbrauchswerten von Gebduden abgeglichen. Dabei wurden die spezifischen
Heizenergiebedarfswerte tber alle Gebaudetypen gemittelt und mit dem Uber die statistischen Daten
ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauch aller 6sterreichischen Nichtwohngebaude verglichen. Fir
die Bestimmung der tatsichlichen Verbrauchwerte der Gebdude wurden die Daten der
Nutzenergieanalyse sowie der Registererhebung 2011 (Mikrozensuserhebungen zu Gebé&uden)
herangezogen.

Zu 3.3. (GroRere Renovierung von Wohngeb&uden)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1. genannten Normen und ergibt
sich aus der Differenz des Bestands zum Zustand nach der Renovierung.

Das heiztechnische System wird im Rahmen dieser Methode nicht veréndert. Daraus ergibt sich, dass die
Waérmebereitstellung nach der Sanierung der Gebdudehille (berdimensioniert ist, was zu einem
ineffizienten Betrieb der Anlage und dadurch zu einer Erhéhung der Aufwandszahl fuhrt.




Die Lebensdauer (LD) betragt 30 Jahre gemidfl “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Die Standardwerte zu den Bruttogrundflaichen (BGF) sind im Kapitel ,,Referenzgebaude* dieser
Erl&uterung beschrieben.

Die Standardwerte zum Warmwasser-Warmebedarf (WWWB) sind im Kapitel ,,Referenzgebaude dieser
Erlauterung beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Heizwarmebedarfen (HWBRge) sind im Kapitel ,,Referenzgebdude*
dieser Erlauterung beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erlauterung beschrieben.

Die Standardwerte zu den Aufwandszahlen nach Renovierung (AZex) sind im  Kapitel
,,Referenzheizsysteme“ dieser Erlauterung beschrieben.

Zu 3.4. (GroRere Renovierung von Nichtwohngeb&duden)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1. genannten Normen und ergibt
sich aus der Differenz des Bestands zum Zustand nach der Renovierung.

Aufgrund der Vielféltigkeit von Nicht-Wohngeb&uden hinsichtlich GroRe, Form, technischer Ausstattung
und Nutzung sind Standardwerte fur die Bestimmung der Endenergieeinsparung nicht zielfiihrend. Die
Bewertung der MalRnahme erfolgt mit Echtwerten, die Energieausweisen zu entnehmen sind. Der Vorteil
in der Verwendung der verallgemeinerten Methode im Vergleich zur individuellen Bewertung liegt im
Wegfall des Gutachtens gemaR § 64 Abs. 2 EEffG.

Die Lebensdauer (LD) betrdgt 30 Jahre gemil “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebdude aus Anlage 1 der Verordnung
des Bundesministers fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit der die Energieeffizienz-
Richtlinienverordnung gedndert wird, BGBI. 11 Nr. 172/2016 wurden mit statistisch verfiigbaren Daten zu
verfligbaren Heizenergieverbrauchswerten von Geb&uden abgeglichen. Dabei wurden die spezifischen
Heizenergiebedarfswerte tber alle Gebaudetypen gemittelt und mit dem (ber die statistischen Daten
ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauch aller dsterreichischen Nichtwohngebédude verglichen. Fir
die Bestimmung der tatsachlichen Verbrauchwerte der Geb&ude wurden Daten der Nutzenergieanalyse
sowie der Registererhebung 2011 (Mikrozensuserhebungen zu Gebduden) herangezogen.

Zu 3.5. (Sanieren einzelner Bauteile im Wohnbau)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1. genannten Normen und ergibt
sich aus der Differenz des Bestands zum Zustand nach der Renovierung.

Die Lebensdauer (LD) betrdgt 30 Jahre gemidfl “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Sollte der Echtwert der Bauteilflache nicht verfiigbar sein, kann auf ein Gutachten geméR § 9 Abs. 1 Z2 7
EEff-MV bzw. auf plausible Schatzungen geméR § 9 Abs. 2 Z 1 EEff-MV zurlckgegriffen werden.

Der Standardwert zu den Heizgradtagen (HGT) betragt 3.400 Kelvintage pro Jahr gemaR ONORM 8110-
5.

Der Faktor zur Einheitenumrechnung (fe) ergibt sich aus der kombinierten Umrechnung von Watt auf
Kilowatt sowie von einem Tag in 24 Stunden.

Als Standardwert zu den Warmedurchgangskoeffizienten des unsanierten Bestands (Urer) werden die U-
Werte der geltenden Bauordnungen der Jahre 1960-1980 aus Kapitel 4.3 des Leitfadens der OIB-
Richtlinie 6, tiber die Bundeslander gemittelt, herangezogen.

Als Standardwert zu den Warmedurchgangskoeffizienten des unsanierten Bestands (Urer) Orientieren sich
die U-Werte von sanierten Bauteilen an den Mindestanforderungen ab 1.1.2021 fiir warmeubertragende
Bauteile bei Einzelmalinahmen an der Gebdudehdiille der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2019).

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erléuterung beschrieben.



Zu 3.6. (Sanieren einzelner Bauteile im Nichtwohngebdude)

Die Ermittlung der Endenergieeinsparung basiert auf den in Kapitel 1.1 genannten Normen und ergibt
sich aus der Differenz des Bestands zum Zustand nach der Renovierung.

Die Lebensdauer (LD) betragt 30 Jahre gemidfl “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission. C.E.E. (2010).

Der Standardwert zu den Heizgradtagen (HGT) betragt 3.400 Kelvintage pro Jahr gemaR ONORM 8110-
5.

Der Faktor zur Einheitenumrechnung (fey) ergibt sich aus der kombinierten Umrechnung von Watt auf
Kilowatt sowie von einem Tag in 24 Stunden.

Als Standardwert zu den Wérmedurchgangskoeffizienten des unsanierten Bestands (Urer) werden die U-
Werte der geltenden Bauordnungen der Jahre 1960-1980 aus Kapitel 4.3 des Leitfadens der OIB-
Richtlinie 6, tiber die Bundeslander gemittelt, herangezogen.

Als Standardwert zu den Wérmedurchgangskoeffizienten des unsanierten Bestands (Urer) orientieren sich
die U-Werte von sanierten Bauteilen an den Mindestanforderungen ab 1.1.2021 fiir wérmeubertragende
Bauteile bei EinzelmalRnahmen an der Gebaudehille der OIB-Richtlinie 6 (OIB, 2019).

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erléuterung beschrieben.

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebaude aus Anlage 1 der Verordnung
des Bundesministers fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit der die Energieeffizienz-
Richtlinienverordnung geéndert wird,BGBI. Il Nr. 172/2016 wurden mit statistisch verfligharen Daten zu
verflgbaren Heizenergieverbrauchswerten von Gebéduden abgeglichen. Dabei wurden die spezifischen
Heizenergiebedarfswerte tber alle Gebaudetypen gemittelt und mit dem (ber die statistischen Daten
ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauch aller 6sterreichischen Nichtwohngebaude verglichen. Fir
die Bestimmung der tatsdchlichen Verbrauchwerte der Gebaude wurden Daten der Nutzenergieanalyse
sowie der Registererhebung 2011 (Mikrozensuserhebungen zu Gebduden) herangezogen.

Zu 4.1. (Zentrale Warmebereitstellung in Bestandswohngebauden)

Der Heizenergiebedarf (HEB) entspricht dem normalisierten und normierten Endenergieverbrauch fiir
Raumwarme- und Warmwasserbereitstellung. Da sich zwischen der effizienten Technologie und dem
Referenzheizsystem beim Heizenergiebedarf ausschlieflich die Aufwandszahl verdndert, ergibt sich die
Endenergieeinsparung aus der Differenz der Aufwandszahlen.

Als Standardwerte zu den Lebensdauern (LD) wurden, abhangig vom jeweiligen Heizsystem, die
Nutzungsdauern gemé&’ ONORM M 7140 herangezogen.

Die Standardwerte zu den Bruttogrundflachen (BGF), zu den Heizwarmebedarfen (HWB) und den
Warmwasser-Warmebedarfen (WWWB) sind im Kapitel ,,Referenzgebdude* dieser Erlauterung
beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erlauterung beschrieben.

Die Aufwandszahlen der effizienten Heizsysteme (AZgsx) sowie weitere technische Kennwerte wurden
mit einer Software zur Erstellung von Energieausweisen ermittelt, die sowohl die Vorgaben der OIB-
Richtlinie 6 als auch die zugrundeliegenden Normen anwendet.

Bei der Ausstattung (z.B. Heizkorper, Regeltechnik, Wéarmespeicher, Warmeddmmungen) und den
Einstellungen (z.B. Systemtemperaturen) orientieren sich die effizienten Heizsysteme an den
Referenzausstattungen gemal OIB-Richtlinie 6 (Ref: Kapitel 8 OIB RL 6). Die Ausfihrung der
Systemkomponenten entspricht den Default-Vorgaben der ONORM H 5056-1, mit Ausnahme der
Kesselwirkungsgrade fiir Biomassekessel. Fiir die effizienten Biomassekessel werden demgegeniiber
Kesselwirkungsgrade herangezogen, die die Mindestanforderungen der Umweltzeichen-Richtlinie fir
Holzheizungen erfiillen (Osterreichisches Umweltzeichen, 2015). Hintergrund dafiir ist, dass Anhang V
Z 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2018/2002 explizit verlangt, dass nur Energieeffizienzmafinahmen
angerechnet werden dirfen, die zwingend Uber unionsrechtliche Mindestvorgaben hinausgehen mussen.
Die korrespondierenden Systeme der Referenzausstattung sind in der nachfolgenden Tabelle den
Technologien zugeordnet.

Wenn der Gebdudezustand (saniert/unsaniert) im Zuge der MalRnahmensetzung (z.B. bei Forderungen)
nicht oder nur unter unverhédltnismaligem Aufwand erhoben werden kann, ist nach den
Verwaltungsgrundsatzen  (ZweckmaRigkeit, Raschheit und Kostenersparnis) — wie in der



Verpflichtungsperiode 2014 bis 2020 nach EffG angewendet — ein Aufteilungsschliissel fur die Zuteilung
zwischen saniert und unsaniert heranzuziehen.

Tabelle 4.1-1: Korrespondierendes Heizsystem je Technologie im EFH

Technologie Referenzausstattung (OIB, 2019)

zentrale Luftwarmepumpe Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur
die Warmepumpentechnologie Luft/Wasser-Warmepumpe.

zentrale Erdwarmepumpe Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur

die Wéarmepumpentechnologie Sole/Wasser-Wéarmepumpe.

zentrale Grundwasserwarmepumpe | Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) flr
die Warmepumpentechnologie Grundwasser-Warmepumpe.

zentraler Biomasse-Heizkessel Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur
den Energietrager Biomasse.
Fernwarmeanschluss Entspricht der Referenzausstattung der OIB-Richtlinie 6 (2019) fur

den Energietréger Fernwérme.

Zu Tabelle ,,Standardwerte 4.1.2: Wirmebereitstellung in Bestandswohngebduden — Gebdude- und
Heizsystemkennwerte unsanierter Wohngebdude“: Grund fiir das Fehlen der Standardwerte fiir
Warmepumpen in unsanierten Gebduden ist, dass der Einsatz von Warmepumpen in unsanierten
Gebauden zu ineffizienten Betriebsweisen flihren kann, zumal deren Einbau in unsanierten Geb&uden
aussagekraftig nur einzelfallbezogen beurteilt werden kann. Das bedeutet, dass eine sinnvolle Umsetzung
anrechenbar ist, jedoch lediglich nicht als Standardfall gemeldet werden kann.

Zu 4.2. (Zentrale Warmebereitstellung in bestehenden Nichtwohngebauden)

Der Heizenergiebedarf (HEB) entspricht dem normalisierten und normierten Endenergieverbrauch fiir
Raumwarme- und Warmwasserbereitstellung. Da sich zwischen der effizienten Technologie und dem
Referenzheizsystem beim Heizenergiebedarf ausschlieflich die Aufwandszahl verandert, ergibt sich die
Endenergieeinsparung aus der Differenz der Aufwandszahlen.

Aufgrund der Vielféltigkeit von Nicht-Wohngebduden hinsichtlich GroRe, Form, technischer Ausstattung
und Nutzung, sind Standardwerte fur die Bestimmung der Endenergieeinsparung nicht zielfihrend. Die
Bewertung der MalRnahme erfolgt mit Echtwerten, die Energieausweisen zu entnehmen sind. Der Vorteil
in der Verwendung der verallgemeinerten Methode im Vergleich zur individuellen Bewertung liegt im
Wegfall des Gutachtens gemal § 64 Abs. 2 EEFfG.

Als Standardwerte zu den Lebensdauern (LD) wurden, abhangig vom jeweiligen Heizsystem, die
Nutzungsdauern gemal ONORM M 7140 herangezogen.

Die normgerecht ermittelten Heizenergiebedarfswerte der Beispielgebdude aus Anlage 1 der Verordnung
des Bundesministers flir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit der die Energieeffizienz-
Richtlinienverordnung geéndert wird, BGBI. 1l Nr. 172/2016 wurden mit statistisch verfugbaren Daten zu
verfligbaren Heizenergieverbrauchswerten von Gebauden abgeglichen. Dabei wurden die spezifischen
Heizenergiebedarfswerte Uber alle Gebdudetypen gemittelt und mit dem Uber die statistischen Daten
ermittelten spezifischen Heizenergieverbrauch aller dsterreichischen Nichtwohngebaude verglichen. Fir
die Bestimmung der tatsachlichen Verbrauchwerte der Gebdude wurden Daten der Nutzenergieanalyse
sowie der Registererhebung 2011 (Mikrozensuserhebungen zu Gebduden) herangezogen.

Zu 4.3. (Einbau solarthermischer Anlagen im Einfamilienhaus)

Die Endenergieeinsparung dieser MaRnahme beruht auf den verringerten Verlusten der
Waérmebereitstellung und Warmespeicherung in einem Heizsystem, die sich aufgrund des Betriebs einer
Solaranlage ergeben. Warmeertrdge aus der Solaranlage, die zu einem reduzierten Brennstoffeinsatz
flhren, werden mit dieser Methode nicht bewertet, da es sich dabei nicht um Endenergieeinsparungen
handelt.

Als Standardwerte zu den Lebensdauern (LD) wurden, abhangig vom jeweiligen Heizsystem, die
Nutzungsdauern gemaR ONORM M 7140 herangezogen.

Die Standardwerte zu den Bruttogrundflichen (BGF), zu den Heizwérmebedarfen (HWB) und den
Warmwasser-Warmebedarfen (WWWB) sind im Kapitel ,,Referenzgebdude dieser Erlauterung
beschrieben.

Die Standardwerte zu den Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sind im Kapitel ,,Referenzheizsysteme*
dieser Erlauterung beschrieben.

Der Einsparfaktor der solarthermischen Anlage (fso) wird mithilfe einer Software zur Erstellung von
Energieausweisen ermittelt. Dafiir werden die Referenzheizsysteme aus Kapitel 1.2. fir Heizkessel um
thermische Solaranlagen zur reinen Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstiitzung erweitert. Die




Auslegung der Solaranlagen erfolgt anhand von typischen Kollektor- und Speichergréf3en fir ein von vier
Personen bewohntes Einfamilienhaus. Die technische Ausfihrung der Systemkomponenten entspricht,
wenn nicht anders angegeben, den Default-Vorgaben der ONORM H 5056-1.

Tabelle 4.3-1: Annahmen flr die Auslegung der solarthermischen Anlagen fiir Einfamilienhduser

Parameter Solaranlage zur Solaranlage zur Einheit
Warmwasserbereitung Raumheizungsunterstitzung
Art der Solaranlage nur Warmwasser primér Warmwasser, -

Warmediberschuss fir
Raumheizung

Kollektortyp Flachkollektor, hochselektiv | Flachkollektor, hochselektiv | -
Kollektorflache 8 16 [m?]
Ausrichtung Siid Siid -
Aufstellungswinkel 45 45 [°]
Gelédndewinkel 10 10 [°]
Speichergrolie 400 800 [1]
Warmwassertemperatur 45 45 [°C]

Aus den Simulationen der Heizsysteme mit und ohne Solaranlagen ergeben sich gemi? ONORM H 5056
berechnete Verluste der Warmebereitstellung und Wéarmespeicherung fir Raumwarme und Warmwasser,
sowie der Hilfsenergiebedarf fiir jede betrachtete Variante. Fir jede Variante werden die Verluste aus
Waérmebereitstellung und Warmespeicherung, sowie der Hilfsenergiebedarf addiert und entsprechend der
oben angefiihrten Gewichtung ber die Heizsysteme gemittelt. Die Verluste der Varianten mit
Solaranlage werden den Verlusten des Referenzheizsystems gegeniibergestellt. Die jeweilige Differenz
wird auf den Heizenergiebedarf des Referenzheizsystems bezogen. Daraus ergibt sich der Einsparfaktor
aufgrund der Solaranlage (fsol).

Zu 4.4. (Brauchwasserwarmepumpen in Wohngeb&uden)

Der Heizenergiebedarf (HEB) entspricht dem normalisierten und normierten Endenergieverbrauch fir
Raumwarme- und Warmwasserbereitstellung. Da sich zwischen der effizienten Technologie und dem
Referenzheizsystem beim Heizenergiebedarf ausschlieflich die Aufwandszahl verdndert, ergibt sich die
Endenergieeinsparung aus der Differenz der Aufwandszahlen.

Der Warmwasser-Warmebedarf der Geb&ude wird auf die Bruttogrundflache und nicht auf die
Personenanzahl im Haushalt bezogen, um die Kompatibilitat dieser Methode mit den weiteren Methoden
fiir Heizsysteme sicherzustellen (siehe Kapitel 1.1. , Referenzgebdude*).

Als Lebensdauern (LD) wurden die rechnerischen Nutzungsdauern gemaR VDI 2067 Blatt 1 (2012) fur
elektrische Luft/Wasser-Warmepumpen herangezogen.

Die Standardwerte zu den Bruttogrundflachen (BGF) und den Warmwasser-Wérmebedarfen (WWWB)
sind im Kapitel ,,Referenzgebaude* dieser Erlauterung beschrieben.

Die Referenz-Aufwandszahlen (AZger) sowie weitere technische Kennwerte des Referenzheizsystems
wurden mit einer Software zur Erstellung von Energieausweisen ermittelt, die sowohl die Vorgaben der
OIB-Richtlinie 6 als auch die zugrundeliegenden Normen anwendet. Als Referenzsystem zur
Warmwasserbereitung  wurde ein elektrisch  beheizter Warmwasserspeicher  (Elektro-Boiler)
angenommen. Die Geratespezifikationen (wie z.B. Speichergréfe und Speicherverluste) ergeben sich aus
den Default-Werten der ONORM H 5056. Die Warmwasserbereitung erfolgt unabhingig vom
Heizsystem, wodurch die Art und Ausstattung des Heizsystems im Rahmen dieser Methode nicht relevant
ist. Die Aufwandszahl des Warmwasserwasserbereitstellungssystems entspricht der Energieausweis-
Kennzahl eAWZ WW.

Die Aufwandszahlen der installierten Brauchwasserpumpe (AZgss) sowie weitere technische Kennwerte
wurden mit einer Software zur Erstellung von Energieausweisen ermittelt, die sowohl die Vorgaben der
OIB-Richtlinie 6 als auch die zugrundeliegenden Normen anwendet. Die Geratespezifikationen (wie z.B.
SpeichergréRe und Speicherverluste) ergeben sich aus den Default-Werten der ONORM H 5056. Die
Warmwasserbereitung erfolgt unabhdngig vom Heizsystem, wodurch die Art und Ausstattung des
Heizsystems im Rahmen dieser Methode nicht relevant ist. Die Aufwandszahl des
Warmwasserwasserbereitstellungssystems entspricht der Energieausweis-Kennzahl eAWZ WW.

Zu 4.5. (Heizungsumwélzpumpen)

Die elektrische Anschlussleistung der Umwélzpumpe ist relevant fiir die Hohe des Endenergieverbrauchs
und der Endenergieeinsparung. Bei der effizienten Umwalzpumpe werden die Volllaststunden der




Umwalzpumpe aufgrund einer Drehzahlregelung verringert, wodurch zusétzliche
Endenergieeinsparungen erwirkt werden.

Als Standardwerte zu den Lebensdauern (LD) wurden die Nutzungsdauern fir Umwalzpumpen gemai
ONORM M 7140 herangezogen.

Die mittleren jahrlichen Betriebsstunden (TB) von Heizungsumwalzpumpen werden mit 5.000 Stunden
angesetzt.

Im Gblichen Betrieb einer Umwaélzpumpe wird nicht stdndig der maximale Forderstrom — und damit die
maximale Leistung — benétigt. Die Uberwiegende Zeit laufen Heizungsumwalzpumpen in Teillast. Das
standardisierte Lastprofil ,,Blauer Engel* beriicksichtigt dieses Teillastverhalten:

Tabelle 19: Lastprofil ,,Blauer Engel“

Lastzustand 100 | 75|50 | 25 | %

anteilige Betriebsdauer | 6 |15 |35 |44 | %

Aus der Gewichtung der Lastzusténde ergibt sich entsprechend ein Lastprofil-Faktor (f.) von 0,4575.
Zu 4.6. (Dammen von Heizungs- und Warmwasserrohren in Wohngebauden)

Der Heizenergiebedarf (HEB) entspricht dem normalisierten und normierten Endenergieverbrauch fiir
Raumwarme- und Warmwasserbereitstellung. Da sich zwischen der effizienten Technologie und dem
Referenzheizsystem beim Heizenergiebedarf ausschliellich die Aufwandszahl verandert, ergibt sich die
Endenergieeinsparung aus der Differenz der Aufwandszahlen.

Die Lebensdauer (LD) betrdgt 30 Jahre gemidfl “Recommendations on measurement and verification
methods in the framework of directive 2006/32/EC on energy end-use and energy services — preliminary
draft” der European Commission, C.E.E. (2010).

Die langenspezifische Endenergieeinsparung (eesy) ergibt sich aus den Differenzen der
Heizenergiebedarfe der Varianten mit und ohne Leitungsddmmung und den Langen der Verteilleitungen.
Die Referenz-Heizenergiebedarfe wurden dem Referenzheizsystem aus Kapitel 1.2. entnommen, die
Heizenergiebedarfe fur die Heizsysteme mit geddmmten Leitungen wurden analog dazu mit einer
Rohrleitungsddmmung berechnet. Die Dicke der Leitungs-Dammung entspricht dabei dem
Rohrdurchmesser (,,3/3 Ddmmung*).

Fir Mehrfamilienhduser wurde die spezifische Einsparung je m Verteilleitung auf Wohneinheiten
bezogen.

Die durchschnittliche Leitungslénge einer Verteilleitung (fv) ergibt sich gema ONORM 5056-1.
Zu 5.1. (Abdichten von Druckluftsystemen)

Der Endenergieverbrauch ist direkt proportional zu den verlorenen Druckluftmengen. Die
Endenergieeinsparung ergibt sich daher aus der elektrischen Nennleistung, den Betriebsstunden der
Anlage sowie aus der Reduktion der Druckluftmengen durch die Behebung der Leckagen.

Die Lebensdauer (LD) betragt ein Jahr, da eine Uberpriifung der Anlage inklusive Wartung der
Kompressoren tblicherweise alle 2.000 bis 8.000 Betriebsstunden vorgenommen wird.

Eine vollstandige Beseitigung aller Leckagen im Druckluftnetz ist nur mit einem unverhaltnismaRig
hohen finanziellen Aufwand mdglich. Ergebnisse einer Studie der Industrie- und Handelskammer
Nurnberg (Industrie- und Handelskammer Nirnberg, 2012) zeigen, dass die Leckagerate mit einem
vertretbaren wirtschaftlichen Aufwand auf bis zu 10 % gesenkt werden kann. Weiters weist die Studie
aus, dass die Leckagerate bei einem Drittel der untersuchten Druckluftanlagen unter 15 %, bei einem
weiteren Drittel zwischen 15 % und 30 % und beim letzten Drittel zwischen 30 % und 60 % liegt.

Eine Studie des LandesEnergieVereins Steiermark (LandesEnergieVerein Steiermark, 2006, S. 19) gibt
an, dass Druckluftanlagen Ublicherweise Leckageraten zwischen 20 % und 30 % aufweisen.

Unter der Annahme einer durchschnittlichen Leckagerate von 30 % und unter Abzug von 10 % fur die
wirtschaftlich nicht vertretbare Beseitigung von Leckagen, ergibt sich ein Einsparfaktor (fee) von 20 %
bezogen auf den Referenzendenergieverbrauch.

Zu 6.1. (Alternative Antriebstechnologien fir Kraftfahrzeuge)

Nach Setzen der Energieeffizienzmalnahme &ndert sich der fahrleistungsspezifische Endverbrauch,
wahrend die anderen Parameter zur Ermittlung der Endenergieverbréuche konstant bleiben.

In der Formel wurde ein Anpassungsfaktor zur Korrektur von Doppelzdhlungen vorgesehen, da die
Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auf dieselbe Endenergieeinsparung abzielt.



Dieser betrégt bei Brennstoffzellenfahrzeugen 1, weil diese Technologie keine Stromtankstellen
erfordern.

In der Bewertungsmethode wird der Umstieg auf effizientere Fahrzeuge bewertet. Von einer Anderung
im Fahrverhalten (Haufigkeit der Nutzung, Fahrleistungen) wird nicht ausgegangen.

Fur den Standardwert Lebensdauer (LD) wurde der Bericht ,,Okobilanz alternativer Antriebe —
Elektrofahrzeuge im Vergleich® des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2014 herangezogen.

Beim fahrleistungsspezifischen Energieverbrauch fiir Referenzfahrzeuge (eevrer) sind Standardwerte fiir
Personenkraftwagen im Kapitel ,,Referenzfahrzeuge* dieser Erlauterung beschrieben.

Fur den fahrleistungsspezifischen Energieverbrauch (eeves) von batteriebetriebenen Elektro-Pkw (BEV)
werden die der Osterreichischen Luftschadstoffinventur zugrundeliegenden Tabelle zur Berechnung der
Emissionskennzahlen herangezogen (https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/
daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf, abgerufen am 25.8.2023).

Fur Brennstoffzellen-Pkw (FCEV) wurden, mangels alternativer Daten zum realen Energieverbrauch, die
Normverbrauche fur eine Auswahl an verfugbaren Fahrzeugen herangezogen und ein Durchschnitt tber
diese gebildet, um den fahrleistungsspezifischen Energieverbrauch der effizienten Fahrzeuge (eevesr) zu
bestimmen. Die folgenden zwei Modelle werden mit Stand August 2023 in Serie produziert: (1) Toyota
Mirai 11, (2) Hyundai Nexo. Fr die Bestimmung des durchschnittlichen Verbrauchs eines FCEV wurde
der Mittelwert Uber diese zwei Modelle gemal? Angaben auf den jeweiligen Websites der Herstellerinnen
und Hersteller gebildet.

Die Standardwerte fiir die durchschnittliche jéhrliche Fahrleistung (FL) eines Pkw sind im Kapitel
»Referenzfahrzeuge* dieser Erlduterung beschrieben.

Der Anpassungsfaktor fur Doppelzédhlungen (foz) von 0,5 bedeutet eine gleichmélige Aufteilung der
Endenergieeinsparung  zwischen Ladeinfrastruktur und Anschaffung von batteriebetriebenen
Elektrofahrzeugen. Bei brennstoffzellenbetriebenen Elektrofahrzeugen erfolgt keine Reduktion der
Endenergieeinsparung, daher ist der Anpassungsfaktor (foz) gleich eins.

Zu 6.2. (Errichten von Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge)

In der Formel wurde ein Anpassungsfaktor zur Korrektur von Doppelzdhlungen vorgesehen, da die
Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auf dieselbe Endenergieeinsparung abzielt.

Die Errichtung einer Ladeinfrastruktur zur Ermdglichung einer schnellen und sicheren Ladung von
Elektroautos tragt zur Substitution des Fahrens mit Verbrennungsmotor durch elektrisches Fahren bei.
Die Endenergieeinsparung findet allerdings bei den Fahrzeugen statt.

Von einer Anderung im Fahrverhalten (Haufigkeit der Nutzung, Fahrleistungen) wird nicht ausgegangen.

Den unterschiedlichen Ladeinfrastrukturen ist eine Erstjahres-Endenergieeinsparung von 330,9 GWh
zuordenbar, die aus vier Teilbereichen entstammen (Moser & Muggenhumer, 2015):
—98,6 GWh durch elektrisches Fahren mit durch Basis-Ladeinfrastruktur mitinitiierten
Elektroautos;
—93,0 GWh durch verstarkt elektrisches Fahren mit Plug-in-Hybriden durch mittels
Ladeinfrastruktur initiiertem haufigeren Aufladen;
—128,0 GWh durch elektrisches Fahren mit durch Ladeinfrastruktur initiierten zusétzlichen
Elektroautos;
— 11,3 GWh durch elektrisches Fahren (iber lange Strecken.

Das verstarkte Fahren mit Plug-in-Hybriden wird im Rahmen dieser Methode nicht bewertet und wird
daher in der weiteren Berechnung nicht berticksichtigt.

Zuteilung an die private Ladeinfrastruktur (,,Wallboxes®): Wallboxes sind fiir E-Cars wesentlich, da sie
ebenfalls — sowohl am Wohnort als auch am Arbeitsplatz — rasches und sicheres Laden ermdglichen.

Zuteilung an die (semi-)oéffentliche Ladeinfrastruktur: Vom Vorhandensein der (semi-)éffentlichen
Ladeinfrastruktur geht eine deutliche psychologische Wirkung aus. In anderen Worten wird die
Kaufentscheidung fur ein E-Car durch die Wahrnehmung der vorhandenen Ladeinfrastruktur maRgeblich
beeinflusst. In der Berechnung der zugeordneten Einsparung wird das elektrische Fahren exklusiv auf
jene Fahrzeuge beschrankt, welche durch die (semi-)6ffentliche Ladeinfrastruktur initiiert wurden. Fir
diese Fahrzeuge gilt, dass sie ohne Initiationswirkung der Ladeinfrastruktur nicht als Alternative zu einem
konventionellen Pkw wahrgenommen und gekauft wiirden.

Zuteilung an die Schnellladeinfrastruktur: Endkundinnen und Endkunden, die sich auch ohne das
umfassende Vorhandensein einer (semi-)offentlichen oder Schnellladeinfrastruktur fiir ein E-Car



entschieden haben, missen fur weitere Distanzen, die mit dem Pkw gefahren werden wirden, auf
Alternativen ausweichen. Es ist anzunehmen, dass die Alternative ein konventioneller Pkw ist — in den
meisten Fallen wohl der Zweitwagen. Die Schnellladeinfrastruktur ermdglicht es diesen Kunden, auch
langere, bisher konventionell zuriickgelegte Strecken, durch elektrisch gefahrene zu substituieren.

Ausgebaute  Ladeinfrastruktur: ~ Als  ausgebaute  Ladeinfrastruktur —ist eine  Anzahl von
700 Schnellladepunkten, 4.000 (semi-)6ffentlichen Ladepunkten und 28.150 privaten Ladepunkten
anzuwenden (Moser & Muggenhumer, 2015). Die Anzahl der pro Ladestation nutzbaren Ladepunkte
unterliegt wirtschaftlichen Abwagungen. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere bei (semi-
)offentlichen Ladestationen und Schnelladestationen mehr als ein Ladepunkt pro Station installiert wird.
Die Maximalanzahl der Ladepunkte pro Station ergibt sich aus der wirtschaftlichen Abwéagung der
anfallenden Stromnetzentgelte. In der Methode wird ein Maximalwert von drei bzw. sechs Ladepunkten
eingefihrt.

Fiir den Standardwert Lebensdauer (LD) wurde der Bericht ,,Die Rolle der Ladeinfrastruktur bei der
Erzielung der Energieeinsparung durch elektrisches Fahren* (vgl. Seite 23) des Energieinstituts der
Johannes Kepler Universitét Linz aus 2015 herangezogen.

GemidBl Bericht ,,Die Rolle der Ladeinfrastruktur bei der Erzielung der Energieeinsparung durch
elektrisches Fahren* des Energieinstituts der Johannes Kepler Universitit Linz aus 2015 ergibt sich fiir
das elektrische Fahren eine Erstjahreseinsparung von 98,6 GWh. Wird diese Einsparsumme auf
28.150 Ladepunkte umgelegt, so errechnet sich eine Endenergieeinsparung pro privatem Ladepunkt
(EESLP) von 3.504 kWh/a (Wallbox).

GemidB Bericht ,,Die Rolle der Ladeinfrastruktur bei der Erzielung der Energieeinsparung durch
elektrisches Fahren* des Energieinstituts der Johannes Kepler Universitit Linz aus 2015 ergeben sich fiir
das elektrische Fahren mit durch die Verfligbarkeit von (semi-)6ffentlicher Ladeinfrastruktur initiierten E-
Cars Erstjahreseinsparungen von 128 GWh. Wird diese Einsparung auf 4.000 (semi-)offentliche
Ladepunkte umgelegt, so ergibt sich eine Endenergieeinsparung je (semi-)éffentlichem Ladepunkt
(EESLP) von 31.972 kWh/a.

GemidB Bericht ,,Die Rolle der Ladeinfrastruktur bei der Erzielung der Energieeinsparung durch
elektrisches Fahren* des Energieinstituts der Johannes Kepler Universitit Linz aus 2015 ergeben sich fiir
die Substitution von konventionell gefahrenen langeren Strecken durch elektrisches Fahren (aufgrund der
Verfligbarkeit von Schnellladeinfrastruktur) Erstjahreseinsparungen von 11,3 GWh. Wird diese
Einsparung auf 700 Schnellladepunkte umgelegt, ergibt sich eine Endenergieeinsparung pro
Schnellladepunkt (EESLP) von 16.143 kWh/a.

Der Anpassungsfaktor zur Korrektur von Doppelzadhlungen (foz) von 0,5 bedeutet eine gleichmaRige
Aufteilung der Endenergieeinsparung zwischen Ladeinfrastruktur und  Anschaffung von
batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen.

Als Néherung fur den Faktor Haushaltseinsparung (fu) wird der Anteil der aktuellen Energieverbrauche
der privaten Haushalte im Vergleich zum sonstigen Landverkehr herangezogen. Beide Werte wurden aus
der Nutzenergieanalyse fiir Osterreich bezogen. Bei den privaten Ladestationen hangt der Haushaltsfaktor
von der tatsachlichen Nutzung ab.

Zu 6.3. (Inverkehrbringen von Elektrofahrradern)

Die Endenergieeinsparung wird aus den kompensierten Fahrleistungen eines konventionellen Pkw
ermittelt.

Zur Berucksichtigung der Rebound-Effekte wurden die Energieverbrauche der zusétzlichen Fahrleistung
des Elektrofahrrads, bei denen keine Verlagerung vom Pkw stattfand, von der Endenergieeinsparung
abgezogen.

Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass neben den verlagerten Fahrleistungen mit dem Pkw
zusatzliche Fahrleistungen mit dem Elektrofahrrad ausgeldst werden.

Die Lebensdauer (LD) der MaRnahme betragt vier Jahre, da von den meisten Herstellerinnen und
Herstellern fir die Akkus 500 Ladezyklen garantiert werden — das entspricht einer Fahrleistung von rund
20.000 km.

Der fahrleistungsspezifische Energieverbrauch fiir konventionelle Pkw (eevrer) ist im Kapitel
»Referenzfahrzeuge* beschrieben.

Der fahrleistungsspezifische Energieverbrauch eines Elektrofahrrads (eeves) wurde aus den Reichweiten
und Akkuleistungen durchschnittlicher Normverbrduche fir eine Auswahl an am Markt verfiigbaren
Elektrofahrradern ermittelt und ein Durchschnitt iber diese gebildet.



Tabelle 6.3-1: Liste verfugbarer Elektrofahrrader (Quelle: www.topprodukte.at, aufgerufen am 9.11.2015)

Modell Reichweite [km] Akkuleistung Durchschnitts-
[Wh] verbrauch
Tour Berg Stadt [KWhikm]
A2B Kuo 42,0 239 | 245 324 11
Fischer Trekking Proline Damen 71,2 294 | 30,2 418 1,0
Fischer Trekking Proline Herren 71,4 298 | 29,0 418 1,0
Giant Prime E+ 1 63,0 258 | 32,6 409 1,0
Haibike XDURO Pro 27.5 55,4 26,2 | 312 400 11
Hartje I:SY 62,3 28,0 | 350 400 1,0
Hercules Edison DI2 62,0 285 | 350 418 1,0
Kalkhoff Sahel Compact Impulse 70,1 32,7 | 48,7 540 1,1
8R
Kettler Orba Ergo RT 71,1 332 | 423 432 0,9
Kettler Traveller E-Light 53,8 261 | 304 400 11
M1 Erzberg Pedelec SLX 57,1 251 | 322 414 11
Pro-Movec Portable 7 tec 62,5 332 | 358 490 1,1
Trek Powerfly+ 9 61,1 256 | 333 400 1,0
Utopia Kranich Dual Drive 118,1 458 | 50,3 892 1,2
Mittelwert 1,0

Im Projekt ,Landrad. Neue Mobilitit fiir den Alltagsverkehr im Vorarlberg.“ der Firma Kairos
Wirkungsforschung & Entwicklung gGmbH aus dem Jahr 2010 wurde eine Gesamtfahrleistung mit dem
Elektrofahrrad von 1.400 km pro Jahr ermittelt, die als Standardwert fir eine durchschnittliche jahrliche
Fahrleistung (FL) herangezogen wird.

Der Anteil der Verkehrsverlagerung (avv) bei privaten Fahrten betrdgt 34,5 % und wurde im Projekt
,Landrad. Neue Mobilitét fiir den Alltagsverkehr im Vorarlberg.“ der Firma Kairos Wirkungsforschung
& Entwicklung gGmbH aus dem Jahr 2010 ermittelt.

Zu 6.4. (Reifenluftdruckkontrolle bei Lastkraftwagen)

Die Endenergieeinsparung wird mithilfe von in Studien ermittelten Einsparfaktoren und einem
durchschnittlichen Treibstoffverbrauch berechnet.

Fir Personenkraftwagen gibt es keine verallgemeinerte Methode, da jedes Fahrzeug der Klasse M1 (Pkw
und Kombinationskraftwagen bis 3,5t), mit Erstzulassung ab 1.11.2014 mit einem
Reifendruckkontrollsystem ausgestattet zu sein hat.

Der durchschnittliche Energieverbrauch (EEV) eines Lkw in Europa wurde auf Basis des Projekts
HZukiinftige MalBnahmen zur Kraftstoffeinsparung und Treibhausgasminderung bei schweren
Nutzfahrzeugen* des Deutschen Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2015 und der Forschungsorganisation
»International Council in Clean Transportation* aus dem Jahr 2011 berechnet.

Tabelle 6.4-1: Bestimmung des durchschnittlichen Energieverbrauchs eines Lkw [KWh/a]

Fahrzeugklasse Bestand in EU spez. EEV Fahrleistung EEV
2010 (in Mio.) [MJ/km] [km/a] [kWh/a]

Sattelzug 40 t, 2,0 13,0 130.000 469.444

Fernverkehr

Sattelzug 40 t, 1,2 15,1 60.000 251.667

Regionalverkehr

Solo-Lkw 12 t, 0,45 7,8 40.000 86.667

Stadtverteiler

Gewichteter Mittelwert 350.654

Zu Einsparfaktor automatische Reifenluftdruckkontrolle (EEV)

Die Studie ,,Longer and Heavier Vehicles — An overview of technical aspects* von Guillaume Leduc aus
dem Jahr 2009 zeigt, dass 75 % der Lkw mit zu geringem Reifenluftdruck unterwegs sind. Dabei besteht
nach dem Projekt ,,Transport Energy Efficiency — Implementation of IEA Recommendations since 2009
and next steps® der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2010 ein Einsparpotential von 1 %. Bei
der Berechnung der erzielten Einsparung wird nach ,,Review and analysis of the reduction potential and
costs of technological and other measures to reduce CO-emissions from passenger cars“ von TNO
Science and Industry aus dem Jahr 2006 von einer Umsetzungsrate von 35 % ausgegangen. Dieser Wert
unterscheidet sich nicht von jenem fiir den Pkw-Bereich, da die Form des Informationstransfers in beiden




Bereichen ident ist. Der Faktor der Einsparung durch eine Reifenluftdruckkontrolle bei einem Lkw setzt
sich somit wie folgt zusammen: Bei 75% der Reifenluftdruckkontrollen an Lkw wird ein
Einsparpotential von 1 % festgestellt, wovon 35 % tatsachlich genutzt werden.

Zu 6.5. (Homeoffice in Unternehmen)

Bewertet werden Anzahl und Fahrleistung der Fahrten mit einem Kraftfahrzeug, die durch die Nutzung
von Homeoffice reduziert werden konnten. Mithilfe eines Rebound-Faktors werden die Einsparungen um
jene Fahrten reduziert, die aufgrund der wegfallenden Arbeitswege zusatzlich zu bewdltigen sind. Der
Effekt der Endenergieeinsparung tritt nur in dem Jahr auf, in dem die Fahrten reduziert wurden. Die
Lebensdauer (LD) betragt daher ein Jahr.

Der fahrleistungsspezifische Energieverbrauch fiir konventionelle Pkw (eevger) ist im Kapitel
,,Referenzfahrzeuge“ beschrieben.

In einer Studie zu den Potentialen virtueller Mobilitat (BMK, 2020) wurden Effekte identifiziert, die sich
aus dem verstarkten Einsatz von Homeoffice ergeben und einen Rebound-Effekt bewirken. Demnach
ergeben sich eine langfristig steigende Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsstétte, ein Mehr an Verkehr
aufgrund freiwerdender Kapazitdten und eine verstarkte Freizeitmobilitdt. In Anlehnung an eine
Untersuchung aus dem Jahr 2013 (Delhaye et al., 2013) werden die Effekte mit 73 % der Einsparung
quantifiziert (BMK, 2020). Der Faktor fir den Rebound-Effekt (fi) verringert somit die Einsparung der
Malinahme um 73 % und betrégt daher 0,27.

Zu 6.6. (Fahrgemeinschaften in Unternehmen)

Bewertet werden Anzahl und Fahrleistung der Fahrten mit einem Kraftfahrzeug, die durch die Nutzung
von Fahrgemeinschaften reduziert werden konnten.

Der Effekt der Endenergieeinsparung tritt nur in dem Jahr auf, in dem die Fahrten reduziert wurden. Die
Lebensdauer (LD) betragt daher ein Jahr.

Der fahrleistungsspezifische Energieverbrauch fir konventionelle Pkw (eevrer) ist im Kapitel
,.Referenzfahrzeuge* beschrieben.

Zu 7.1. (Vertrage zur garantierten Energieeinsparung)

Die vertraglich fixierten Werte zur Endenergieeinsparung koénnen direkt als Endenergieeinsparung
verwendet werden. Einsparcontracting-Vertrage decken alle notwendigen Inhalte fiir die Bewertung der
Malinahme ab. Es sind sowohl die Laufzeit als auch die garantierte Endenergieeinsparung in kWh und die
Einsparsumme enthalten.

Die Berechnungen der Endenergieeinsparung haben geméR § 62 EEffG und gemal? Abschnitt 3 EEff-MV
zu erfolgen.

Da die Bezahlung des Contractors direkt von der tatsachlich erreichten Einsparung abhéngt, ist mit einer
sicheren Erreichung des Einsparziels zu rechnen. Darlber hinaus muss in den Vertrdgen eine
Nachprufbarkeit durch externe Expertinnen und Experten (z.B. Energieberaterinnen oder Energieberater
des Bundes) oder mittels normierter Standards vorgesehen sein. Im Fall einer Detailpriifung durch die E-
Control kdénnen die ex-post realisierten Endenergieeinsparungen fiir die Beurteilung der MaRnahme
herangezogen werden.

Anhang 2 zu § 9 (Umrechnungsfaktoren fiir Energietréager)

Die Umrechnungsfaktoren basieren auf den Heizwerten, die in der Energiebilanz Osterreich verwendet
werden. Folgende Vereinfachungen wurden getroffen:

Koks und Kokskohle sind zusammengezogen, da der Heizwert der beiden um 0,4 % voneinander
abweichen. Der Heizwert ist ein gewichteter Mittelwert aus Koks und Kokskohle.

Unter dem Energietriger ,sonstige Steinkohle* sind Anthrazit, Steinkohlen-Briketts und sonstige
Steinkohle zusammengefasst, weil die Verwendung in Osterreich einen verhaltnismaRig geringen Anteil
ausmacht. Der Heizwert ist ein gewichteter Mittelwert aus Anthrazit und Steinkohlen-Briketts.

Unter dem Energietrdger ,,Braunkohle“ sind subbitumindse Kohle, Braunkohle-Briketts und sonstige
Braunkohle zusammengefasst, weil die Verwendung in Osterreich einen verhiltnismaRig geringen Anteil
ausmacht. Der Heizwert ist ein gewichteter Mittelwert aus subbitumindser Kohle, Braunkohle-Briketts
und sonstige Braunkohle.

Unter dem Energietrager ,,Benzin®“ werden Motorbenzin, Industriebenzin und Flugbenzin gefiihrt. Der
Heizwert ist ein gewichteter Mittelwert aus Motorbenzin, Industriebenzin und Flugbenzin.
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