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Anlage 6 (zu § 21 Abs. 1) 
 

Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste für den Betrieb von Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe 
unter 50 kW: 
 

Parameter: Grenzwert: 
Abgasverlust (%) 10 
Rußzahl 1 
CO (mg/m³) 100 

 

Der Grenzwert für CO ist auf einen Sauerstoffgehalt von 3 % bezogen. 


		2014-07-11T11:02:40+0200
	SID2014071040921




